
                                                                                            

                                                                                       Схема подключения регулятора соотношения МЛ313
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Интерфейс:     RS-485
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МЛ 311.301.000

+SENS

МЛ 311.101.000

380 В до 1 А, 24 Вдо 1 А, 380 В до 400 мА

ТПР, ТПП, ТХА, ТХК

Устройство
вход 0-20 мА

Регулятор 
соотношений

Питание токовой петли от внутреннего источника питания

120 Ом ...10 кОм

4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА,

Симистор,  включение с переходом через "0", твердотельные реле

4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 мА,

Внутренее 5 В, внешнее 5...24 В

МЛ 311.401.000


